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Ocena jakosci wody do époiya‘é

w wodociggu publicznym Kety za 2019 rok.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu po rozpatrzeniu danych
zawartych w sprawozdaniach z badan jakosci wody do spozycia przez ludzi informuje, ze
dokonat oceny jakosci wody w sieci wodociggu publicznego w Ketach za 2019r. na podstawie
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r.
poz. 59 ) oraz §22.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi { Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ). Wodociag
publiczny Kety zaopatruje w wode do spozycia miasto i gmineg Kety.

Prowadzony jest staty nadzér nad jakoéciag wody przez PSSE w Oswigcimiu oraz Miejski
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ketach.

I. W ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego jakosci wody prowadzonego przez
Inspekcje Sanitarng wykonano badania wody do spozycia zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem obejmujacym zakres badanych parametréw oraz czestotliwosc.
Wytypowano nastepujace state punkty monitoringowe w 2019 roku:

1. Przepompownia MZWiK - Kety, ul. M. Kolbego na zasilaniu od ,AQUA” S.A.
2. Szkota Podstawowa w tekach, ul. Akacjowa

3. Oérodek Zdrowia - Bulowice, ul. Bielska

4. Zespdt Szkolno-Gimnazjalny - Bielany, ul. tecka

Badania wody zostaly wykonane przez laboratorium WSSE w Krakowie, ul. Pradnicka 76,
Dziat Laboratoryjny - akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum
Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 601.
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Il. W ramach wewnetrznej kontroli jakoéci wody wodociggu publicznego w Ketach Miejski
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Ketach przestat wyniki analiz wody do spozycia, zgodnie
z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem obejmujacym zakres badanych parametréw .
Wytypowano punkty monitoringowe :

1. Szkota Podstawowa w tekach, ul. Akacjowa
2. Osrodek Zdrowia - Bulowice, ul. Bielska
3. Zespdt Szkolno-Gimnazjalny - Bielany, ul. tecka

Badania w ramach monitoringu przegladowego i kontrolnego jakosci wody zostaly
wykonane przez AQUA S.A. w Kobiernicach, ul. Wodociggowa 8 Laboratorium Centralne,
badania wody akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytaciji -
Certyfikat Akredytacji nr AB 610.

Wszystkie probki w ramach nadzoru sanitarnego wody w badanym zakresie odpowiadaty
wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym okreslonym w w/w Rozporzadzeniu
i potwierdzaja jej odpowiednig jakos¢.

W zwigzku z powyiszym po dokonaniu oceny pobranych prébek wody i na podstawie
uzyskanych sprawozdan z jakoéci wody w badanym zakresie wodociag publiczny w Ketach

ocenia sie jako dobry,
oraz stwierdza sie na terenie miasta i gminy Kety w 2019 roku
przydatno$¢ wody do spoiycia przez ludzi.
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